Gdansk. dnia 19.07.2022 roku

znak sprawy: ZP1/272/13/2022
pismo nr 2

Wszyscy zainteresowani
przedmiotowym post¢gpowaniem

dotyczy:  postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
Demontaz istniejgcego oSwietlenia oraz dostawa i montaz oS§wietlenia
wielofunkcyjnego, Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kolobrzeskiej 61 w Gdansku.
(drugie postgpowanie)

Gdansku Osrodek Sportu (Zamawiajacy) niniejszym informuje, ze wplynely zapytania do tresci
Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia (zwana dalej SWZ), ktorych tres¢ Zamawiajacy przedstawia
ponizej wraz z udzielong odpowiedzia.

Pytanie nr 1:

W projekcie wykonawezym Zamawiajacy okresla poziomy natezenia o$wietlenia dla boiska do
siatkowki.

1. boisko gtowne siatkowka -

a) trening/1100lux na 1 m nad parkietem,

b) mecz ligowy/1500lux na I m nad parkietem

¢) transmisja/max 25001x w ptaszcz. pion.”

Prosz¢ o informacje jak nalezy rozumie¢ nastgpujacy zapis ..c) transmisja/max 25001x w plaszcz. pion.”

Odpowiedz nr 1:

Zapis umieszczony w punkcie 2.2. Opisu technicznego Projektu budowlano-wykonawczego

» €) transmisja/max 2500Ix w plaszcz. pion.” Oznacza, ze Inwestor oczekuje uzyskania nie wiecej niz
2500 Ix w ptaszczyznie pionowej na wysokosci 1,5 m od poziomu parkietu.

Pytanie nr 2:

W projekeie zaproponowano sterowanie w systemie dali czy Zamawiajacy dopuszcza sterowanie w
innym systemie spetniajacym funkcjonalnos¢ opisang w projekcie?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy dopuszcza dowolny system sterowania o$wietleniem pod warunkiem, ze jest on
powszechnie znany i dostgpny w zakresie urzadzen. i oprogramowania.

Pytanie nr 3:

W opisie technicznym znajduje si¢ zapis .,Wszystkie oprawy homologowane z stopniem
bezpieczenstwa "B".” Znak B zostal wycofany. zgodnos¢ z normami jest teraz wykazywana za pomoca
deklaracji WE. Prosze o wykreslenie zapisu o znaku B

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy wymaga aby oferowane oprawy posiadaty znak ..CE™. ktéry potwierdza, ze producent
deklaruje, ze oznakowany wyrob spelnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia" Unii
Europejskiej (UE) oraz zapewnia on konsumenta o bezpieczenstwie uzytkowania produktu.

Pytanie nr 4:

Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci oprawy o innych katach rozsytu $wiatla pod
warunkiem spelnienia wymaganych poziomow i rownomiernoscei dla zaprojektowanego o$wietlenia.
Podane katy Swiecenia wraz z pozostalymi parametrami jednoznacznie wskazuja na oprawy marki
REVA ( dla oswietlenia podstawowego) i TM TECHNOLOGIE (dla o$wietlenia awaryjnego)
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Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie w ofercie innych opraw o$wietlenia podstawowego
i awaryjnego pod warunkiem przedstawienia jednocze$nie z ofertg obliczen potwierdzajacych
osiggnigcie wymaganych parametréw oswietlenia.

Pytanie nr 5:

Czy akumulatory w bateriach majg by¢ objete gwarancja czy jako element eksploatacyjny Zamawiajacy
akceptuje gwarancje 24 miesigce — gwarancja udzielana przez TM TECHNOLOGIE na akumulatory w
oprawach awaryjnych

Odpowiedz nr 5:

Wykonawca powinien w cenie oferty uwzglednic¢ termin oferowanej gwarancji na wykonane roboty i
materialy uzyte do ich wykonania. W przypadku oferowania dtuzszego terminu gwarancji Wykonawca
powinien w cenie oferty uwzgledni¢ wymiang akumulatoréw na nowe tak, aby w trakcie udzielonej
gwarancji akumulatory byly sprawne.

Pytanie nr 6:
Prosze o dopuszczenie tolerancji w temperaturze barwowej £300K. Temperatura 4200K nie jest

temperatura typowa. Wiekszos¢ producentow ma w swojej ofercie produkty o Te 3000K lub 4000K np.
PHILIPS, OSRAM, LUG, LUXIONA. Tc 4200K jest nietypowa.

Odpowiedz nr 6:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie opraw ze zrodtami $wiatla o temperaturze barwowej
niemniejszej niz 4000K i musi by¢ ona jednolita dla wszystkich opraw.

Pytanie nr 7:

Prosz¢ o doprecyzowanie sposobu montazu opraw do konstrukcji dachu.

Odpowiedz nr 7:
Zapis umieszczony w punkcie 2.2.2. opisu technicznego Projektu budowlano-wykonawczego okresla
precyzyjnie miejsce montazu opraw ,, oprawy nalezy zamontowa¢ w wezlach konstrukcji dachu”™

Pytanie nr 8:

Prosze o wydluzenie terminu prac do 150 dni poniewaz obecnie sa duze problemy z dostgpnoscig opraw
z mozliwoscia sterowania nat¢zeniem o$wietlenia np. DALI. Dlatego termin 60 dni jest nie
wystarczajacy na realizacje zadania.

Odpowiedz nr 8:
Zamawiajacy zmienia termin wykonania zamoéwienia na 100 dni.

Pytanie nr 9:
Jaka ma by¢ skutecznosé opraw oswietlenia podstawowego ?

Odpowiedz nr 9:
>140Ilm/W

Pytanie nr 10:

Czy roboty wskazane w 2.1.4.1 SWZ majg by¢ wykonane w budynkach uzytecznosci publicznej?

Odpowiedz nr 10:

Nie — wymagane przez Zamawiajacego roboty nie musza by¢ wykonane w budynkach uzytecznosci
publicznej. Dla spelnienia warunku doswiadczenia bez znaczenia jest miejsce wykonywania robot
wymaganych przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 11:
Prosze o uzupelnienie SWZ o opis rozwiazan rownowaznych
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Odpowiedz nr 11:
Dla instalacji o$wietleniowej nie ma rownowaznego rozwigzania.

Pytanie nr 12:
Czy zamawiajacy dopuszcza rezygnacj¢ z corocznych przegladéw oswietlenia? Pytam poniewaz
oprawy nie potrzebuja co rocznych przegladow dla prawidlowego funkcjonowania.

Odpowiedz nr 12:

Zamawiajacy nie dopuszcza rezygnacji z tych przegladow. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) wszystkie urzadzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i musza spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz.1. § 3.
ust.2).

Pytanie nr 13:

Prosz¢ o wyjasnienie dlaczego inne oprawy znajdujg si¢ w projekcie a inne w tabeli materialow.
Oprawy w projekcie maja 225W natomiast oprawy w zalgczniku E6 maja 290W.

Obliczenia byly wykonywane na oprawach majacych 225W i byly osiagane wymagane przez
Zamawiajacego poziomy natezenia o$wietlenia. Czemu zatem w specytikacji sa oprawy o wigkszej
mocy (drozsze). Prosze o dopuszczenie opraw o mniejszej mocy, ktore zapewnig poziomy natgzenia
os$wietlenia opisane w projekcie.

Odpowiedz nr 13:
Istotna jest skuteczno$¢ oswietlenia a nie moc oprawy.

Pytanie nr 14:
Uprzejmie prosze o potwierdzenie, ze dane umieszczone w Zestawieniu nakladow materialéow musza

pozwala¢ na jednoznaczng identyfikacj¢ oferowanego asortymentu w celu werytikacji parametrow
techniczno-uzytkowych ?

Odpowiedz nr 14:

Tak. Zestawienie materiatéow w kosztorysie ofertowym musi umozliwia¢ Zamawiajacemu weryfikacje
parametréw techniczno-uzytkowych pod wzglgdem ich zgodnosci z parametrami techniczno-
uzytkowymi materiatéw okreslonych w Dokumentacji Technicznej.

Pytanie nr 135:

W dokumentacji projektowej Zamawiajacy wymaga, aby Wszystkie oprawy byly homologowane z
stopniem bezpieczeristwa "B". Uprzejmie prosze o odstapienie tego warunku, gdyz obecnie nie
homologuje si¢ opraw na znak bezpieczenstwa B.

Odpowiedz nr 15:

Zamawiajacy wymaga aby oferowane oprawy posiadaty znak ..CE™. ktory potwierdza, ze producent
deklaruje. ze oznakowany wyrob spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia” Unii
Europejskiej (UE) oraz zapewnia on konsumenta o bezpieczenstwie uzytkowania produktu.

Pytanie nr 16:

Prosze o informacje czy Zamawiajacy udostgpni wykonawcy dwa miejsca parkingowe na czas
wykonywania robot budowlanych na obiekcie ?

Prosze o informacje czy Zamawiajacy udostepni pomieszczenie, w celu przechowywania opraw
oswietleniowych i narzedzi?

Odpowiedz nr 16:

Tak. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dwa miejsca parkingowe

Tak, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszczenie do przechowania materialow wraz z kluczami

do drzwi. W razie np. wlamania do pomieszczenia i kradziezy, Zamawiajacy nie bgdzie ponosit
odpowiedzialnosci za zaistniale zdarzenie.
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Pytanie nr 17:

Czy okres gwarancji udzielany przez Wykonawce ma byé tozsamy z okresem udzielanym przez
producenta opraw i systemu?

Odpowiedz nr 17:
To Wykonawca sktadajgcy oferte udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty i materialy
uzyte do ich wykonania.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiajgcy wymaga zlozenia przedmiotowych srodkow dowodowych w postaci kart
katalogowych oferowanych opraw?

Odpowiedz nr 18:
Tak. Zamawiajacy. oprocz ztozenia wraz z kosztorysem ofertowym zestawienia materiatéw, zada
ztozenia kart katalogowych oferowanych opraw.

Pytanie nr 19:

Prosz¢ o wydtuZzenie terminu realizacji robot budowlanych do 120dni. Obecnie zaréwno na rynku
elektroniki (opraw i systemow DALI) jak rowniez typowych materiatow budowlanych sg bardzo duze
opoznienia w dostawach siegajace nawet kilku miesiecy. Wyznaczony przez Zamawiajacego termin jest
za krotki na realizacje przedmiotu umowy w obecne; sytuacji rynkowej

Odpowiedz nr 19:
Zamawiajacy zmienia termin wykonania zaméwienia na 100 dni.

Pytanie nr 20:

Uprzejmie prosze o informacje czy wszystkie parametry urzadzen opisane w dokumentacji projektowe;j
sq istotne ? Jesli niektore sa nieistotne to prosze o ich precyzyjne wskazanie

Odpowiedz nr 20:

Wszystkie parametry urzadzen opisanych w dokumentacji sg istotne.

Pytanie nr 21:

Uprzejmie prosze o informacje czy wszystkie parametry podane w Specyfikacji Technicznej nalezy
rozumie¢ jako minimalne ?

Odpowiedz nr 21:
Nie. nie mozna tak rozumie¢. W zaleznosci od sposobu okreslenia parametru, tj. minimum. maximum,
od ... do ..., lub dokladnie jak zostato wskazane w Specyfikacji Techniczne;j.

Pytanie nr 22:
Uprzejmie prosze o informacje czy Zamawiajacy wyraza zgode aby oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
pracowaly w trybie ,,na ciemno™?

Odpowiedz nr 22:
Zapis umieszczony w punkcie 2.4.2. opisu technicznego Projektu budowlano-wykonawczego okresla
precyzyjnie sposob pracy opraw awaryinych .. na ciemno .

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiajacy dopuszcza redukcje ilogci lub przemieszczenie opraw przy zachowaniu
normatywnych parametréw oswietlenia? Pytam bo nadrzednym celem inwestycji jest wykonanie
nowego os$wietlenia spehniajacego wymagania postawione w dokumentacji przy jednoczesnie
najwigkszej energooszezednoscei, a istnieje mozliwosé zoptymalizowania projektu pod katem poboru
mocy.

Odpowiedz nr 23:
Zamawiajacy nie dopuszcza redukcji ilosci ani przemieszczania opraw.
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Pvtanie nr 24:
Uprzejmie prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga. aby oferowane oprawy byly produkowana
seryjnie tj. Zamawiajacy nie dopuszcza opraw oswietleniowych modyfikowanych specjalnie pod to
zamowienie

Odpowiedz nr 24:

Zamawiajacy wymaga aby oferowane oprawy posiadaly znak ..CE”. ktory potwierdza, ze producent
deklaruje. ze oznakowany wyrdb spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia" Unii
Europejskiej (UE) oraz zapewnia on konsumenta o bezpieczenstwie uzytkowania produktu.

Pytanie nr 25:

Uprzejmie prosze¢ o informacje czy dla budynku byty wydawane jakies$ decyzje. rozporzadzenia,
nakazy. zalecenia lub inne dokumenty dotyczace instalacji przeciw pozarowej? Jesli tak. to prosze o ich
udostepnienie.

Odpowiedz nr 25:
Nie bylo zadnych.

Pytanie nr 26:

Uprzejmie prosze o informacje, ktéry dokument ma pierwszenstwo w przypadku ewentualnych
sprzecznosci w dokumentacji przetargowej: SWZ, SSTWIOR, Dokumentacja projektowa, Obliczenia
fotometryczne. przedmiar robét

Odpowiedz nr 26:

§ 17 Wzoru Umowy stanowi:

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych. co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w niniejszej
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego 1 Wykonawcey, bedzie obowiazywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa.

2) Projekt budowlano -wykonawczy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.”

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiajacy dopuszcza taczenie potencjatu w zakresie doswiadczenia osoby skierowanej do
kierowania wykonaniem robot w specjalnosci elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych?

Odpowiedz nr 27:

W przypadku okreslenia warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie
kwalifikacji zawodowych osob skierowanych do realizacji zamowienia nie jest mozliwe aczenie
potencjatu wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. (patrz § 11 pkt. 3.3 ppkt. 4 czesci |
SWZ2))

Pytanie nr 28:
Czy zamawiajacy moze okresli¢ miejsce w ktdrym na hali znajdowac si¢ beda kamery. Jezeli jest to
mozliwe to konkretne okreslenie miejsca w formie rysunku.

Odpowiedz nr 28:
Zamawiajacy nie moze okresli¢ miejsce w ktérym na hali znajdowac¢ si¢ bedg kamery.

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy zmienia. odpowiednio:

1. W Dokumentacji Technicznej, we wszystkich miejscach, gdzie uzyto sformutowania:
..z stopniem bezpieczenstwa ..B” wprowadza si¢ sformulowanie w brzmieniu:
,,ze znakiem ,,CE”

2. Zamawiajgcy zmienia termin wykonania zamowienia, w nastepujacych dokumentach. odpowiednio:
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1) wpkt4.2.10) Ogloszenia o zamowieniu,

2) w § Il pkt 1) czgscei I Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

3) w§ 3ust. 1 Wzoru Umowy,

4) w pkt. 3 ppkt. 1) Formularza Ofertowego.

w miejsce dotychczasowego terminu wykonania zamowienia (60 dni) wprowadza termin
»100 dni”.

3. Zamawiajacy wprowadza wymog zlozenia kart katalogowych oferowanych opraw zmieniajgc tresc
nastgpujacych dokumentéw, odpowiednio:

@

1)  wpkt 5.8.) Ogloszenia 0 zamdowieniu: w miejsce kropki wprowadza si¢ sformutowanie w
brzmieniu: ,,oraz karty katalogowe oferowanych opraw.”,

2) w § Il pkt 2.4 czgsci I Specyfikacji Warunkow Zamowienia: w zdaniu pierwszym w miejsce
kropki wprowadza si¢ sformutowanie w brzmieniu: ,,oraz karty katalogowe oferowanych
opraw.”,

3) wpkt. I Formularza Ofertowego: po zdaniu drugim wprowadza si¢ zdanie trzecie w brzmieniu:
»Wraz z ofertg sklada karty katalogowe oferowanych opraw”

4. Ponadto Zamawiajacy koryguje omylke pisarska w adresie e-mail wskazanym, odpowiednio:
1) w pkt. 3.5.) Ogloszenia o zamdwieniu.
2) w § I pkt 4.2 czgscei I Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Poprawny adres e-mailowy: przetargi@ sportedansk.pl

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania
ofertg, odpowiednio:

1) termin sktadania ofert (§ VI pkt. 8 czgsci I SWZ) na: 03.08.2022 roku do godz. 12:00:00.

2) termin otwarcia ofert (§ IX pkt. 1 czgsei I SWZ) na: 03.08.2022 roku o godz. 12:15:00.

3) termin zwigzania oferta (§ VII pkt. 1 czesci I SWZ) na: 01.09.2022 roku.

W dniu 19.07.2022r. Zamawiajacy opublikowal w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod numerem:
2022/BZP 00266009/01, ogloszenie o zmianie ogloszenia 0 zamdwieniu. (do pobrania na stronie
prowadzonego postepowania).

W pkt. 3 ppkt. 3 Formularza Oferty (w konsekwencji zmiany tresci SWZ) w miejsce dotychczasowego
terminu zwiazania oferta wprowadza si¢ nowe nowy termin: 01.09.2022 roku.

Aktualna wersja Formularza Ofertowego jest do pobrania na stronie prowadzonego postepowania.

W pozostatym zakresie tres¢ SWZ pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 286 ust. lustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych

-cd/Dyrektora
lanysz Fodraska
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